Fax:

MINISTERUL SANATATII

Directia de Sanatate Publicd Judeteana Timis .
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA
RO 300024 Timisoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681

0256-272755  e-mail : director sp@dsptimis.ro

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

acreditat penttu
[NCERCARE
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SR EN ISO/CEI 170252005

CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 803

Nr. 1052 / Data receptit/a,i: 23.04.2018

Apa analizata: Foraj 1 — Monitorizare operationala

Solicitant: 8.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31,

loc. Dumbravita, jud. Timis

Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — Stadion
Proba recoltata si predata de; Preda [ulian

Chitanta nr.: factura nr. 1356

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Data recoltarii: 23.04.2018
Ora receptiei: 10:10
Receptionat de: As. Vandenbergh
Ora punerii in lucru: 11:00
Proba pastrata la: 4° C
Cantitate proba: 500 ml

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
I. | Nr. Bacterii coliforme <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS —06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <1/100ml <1/ 100mi SR EN ISO 9308-1/2015
PS-06 Acreditat RENAR
3. | Nr. Enterococi <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS—07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Este interzisa: - reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificares
produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.

Cod RI -18--04. Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
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Exemplarul ..... z




L

REZULTA

T EXAMEN CHIMIC

Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA V:kglﬁé:’fgégﬁﬁ‘- METODA DE ANALIZA
Crt. MAIS)FJRA DETERMINATA LEGI‘I 45812002

1 * MIROS ACCGptabil Acc_eptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala

2 | * GUST Acceptabil Acc‘eptabil sinici 0 SR EN 1622:2007
modificare anormala

3 | * CULOARE Acceptabﬂ Acceptabil i nici o SR EN ISO 7887/02
modificare anormala | Sectiunca 2- observarea vizuala

4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C 26,5;<9,5 SR ENISO 10523:2012

153

5 | * TURBIDITATE BT 0’34 <5 SR EN IS0 7027:01

6 |[CONDUCTIVITATE ps/cm 735 2500 SR EN 27888:97

7 | ¥ AMONIU mg/l <0,10 0,50 SR ISO 7150-1:2001

7 |INITRITI mg/ 0,047 0,50 SR EN 26777:2002

SR EN 26777:2002/C91:2006

9 |NITRATI mg/l 20,44 50 SR ISO 7890-3:2000

10 [CLORURI mg/l 20,23 250 SR ISO 9297:2001

11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l = 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002

12 | * DURITATE TOT. minim |Gr, Germane 13 5 SR ISO 6059:2008

13 | * FIER ugll <10 200 SR ISO 6332:96

SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN ug/l 150 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg Oy 1,185 X SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ” NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

Pag. 2 din2




RAPORT DE INCERC/ARE - APA

Nr. 1053 / Data receptiej: 23.04.2018
/

/
I

Apa analizata: Foraj 3 — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31,
loc. Dumbravita, jud. Timis

Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — Parc auto
Proba recoltata si predata de: Preda lulian
Chitanta nr.: factura nr. 1356

acreditat pentry
MINISTERUL SANATATII INCERCARE
Directia de Sanatate Publicd Judeteana Timis . e
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA < " )
RO 300024 Timisoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 RE A
Fax:0256-272755  e-mail : director_sp@dsptimis.ro SREN ISO/CEI 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica CERTIFWBTEP;;CRED” ARE

Data recoltarii: 23.04.2018

Ora receptiei: 10:10

Receptionat de: As. Vandenbergh
Ora punerii in lucru: 11:00

Proba pastrata la: 4° C

Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1/100ml <1/ 100ml SR EN 1SO 9308-1/2015

PS —06 Acreditat RENAR

2. | Nr. E. Coli <1 /100ml 21/ 100ml SR EN 1SO 9308-1/2015
PS5-06 Acreditat RENAR
3. | Nr. Enterococi <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002

PS 07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Este interzisd: - reproducerea partiald sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarec

produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR,
Cod RI -18--04, Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
Pagina 1 din 1
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s REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA v:ﬁﬁ?;AMé(})(rer METODA DE ANALIZA
Crt. MA]'.S)gRA DETERMINATA LEGH 4585002

1 | *MIROS Usor modificat, de | Acceptabil sinicio SR EN 1622:2007

hidrogen sulfurat | modificare anormala
2 | *GUST Acceptabi_l Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Acceptabﬂ Acceptabil si nici o SR ENISO 7887/02
modificare anormala | gectiunea 2- observarea vizuala
4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C > 6,5, <9,5 SR EN ISO 10523:2012
8,04

5 | * TURBIDITATE E.T.U. 0,42 <5 SR EN ISO 7027:01

6 [CONDUCTIVITATE s/cm 690 2500 SR EN 27888:97

7 | * AMONIU mg/l 0,30 0,50 SR ISO 7150-1:2001

7 [NITRITI mg/ <0,010 0,50 SR EN 26777:2002

SR EN 26777:2002/C91:2006

9 |NITRATI mg/1 0,71 50 SR ISO 7890-3:2000

10 |CLORURI mg/] 13,13 250 SR ISO 9297:2001

11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l = 0,50 SR EN IS0 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT. minim |Gr. Germane 8 5 SR ISO 6059:2008

13 | * FIER pgsl 60 200 SR ISO 6332:96

SR ISO 6332:96/C91:2006

14 | * MANGAN ng/l <30 50 SR ISO 6333:96

15 | * OXIDABILITATE mg O,/ 0,948 5 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,*  NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare..(\:._.,. /i

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
Pag, 2 din2




acrechtat pentru
MINISTERUL SANATATII RICERCARE
Directia de S&natate Puptice’i Judeteana Timis 3 o
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA ( E >
RO 300024 Timigoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 RE_AR
Fax:0256-272755  e-mail : director sp@dsptimis.ro SR EN ISO/CEI 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica CERTIFICATS%;CREDMRE

Nr. 1072 / Data receptiei: 2}4.04.2018
Apa analizata: Foraj 4 — Monitorizare operationala
Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii;: 24.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:45

Receptionat de: As. Vandenbergh

Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — str. Ardeal Ora punerii in lucru: 11:00
Proba recoltata si predata de: Preda [ulian Proba pastrata la: 4° C
Chitanta nr.: factura nr. 1391 Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1/ 100ml <}/ 100ml SR EN 1SO 9308-1/2015
PS5 —06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <1/ 100ml <1/ 100mi SR EN iS50 9308-1/2015
PS-06 Acreditar RENAR
3. | Nr. Enterococi <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS-07 Acreditar RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata,
Este interzisa: - reproducerea partiald sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarez
produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod R1-18--04. Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
Pagina 1 din 1
Exemplarul ...../ 2



SR :'i,; ‘Eﬂ_; E{ A
Continuane’
CHIMIE SANITARA
e eesssss REZULTAT EXAMEN CHIMIC
Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA V:]I.‘;?’III{SIA(;MA(‘;{]IVRE{[E METODA DE ANALIZA
5 1 MA];ERA DETERMINATA LﬁGII 458 fZI}[IZ.
1 | *MIROS Acceptabil Acceptabil si nici 0 SR EN 1622:2007
modificare anormala
2 | * GUST Acceptabil Acc_e]_:itabil sinici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Acceptabil Acc;p!abil si nici o SR ENISO 7887/02
modificare anormala | gectiunea 2- observarea vizuala
4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C =6,5;<9,5 SR ENISO 10523:2012
7,62
5 | * TURBIDITATE F.T.U. 0’49 <5 SR EN ISO 702701
6 |CONDUCTIVITATE ps/em 772 2500 SR EN 27888:97
7 | * AMONIU mg/l <O,1 0 0,50 SR ISO 7150-1:2001
7 |NITRITI mg/ <0301 0 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
9 |NITRATI mg/l 5,84 50 SR ISO 7890-3:2000
10 [CLORURI mg/l 22’{}1 250 SR ISO 9297:2001
11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/1 = 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT. minim |Gr. Germane 12 5 SR ISO 6059:2008
13 | * FIER ug/l <10 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN pg/l 150 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg Oyl 1,580 5 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,*

consultati www.renar.ro/rofoec

< sub limita de detectie a metodei

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

Pag. 2 din2

” NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa

Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare&..... Vi Validat - Manager tehnic




acredital pentna
MINISTERUL SANATATII INCERCARE.
Directia de Sanatate Publicd Judeteana Timis _ T
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA ® )
RO 300024 Timigcara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 RE AW
Fax : 0266-272755  e-mail . director sp@dsptimis.ro SREN ISO/CEI 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica CERTIFICATBESSERED”P-RE

Nr. 1074 / Data receptiei: 24.04.2018

Apa analizata: Foraj 5 — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii: 24.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:45

Receptionat de: As. Vandenbergh
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — str. Zorilor Ora punerii in lucru: 11:00
Proba recoltata si predata de: Preda Iulian Proba pastrata la: 4° C
Chitanta nr.: factura nr. 1391 Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1/100ml <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS —06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <] /100m] <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS-06 Acreditat RENAR
3. | Nr, Enterococi <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN IS0 7899 -2:2002
PS—07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare A8\ ... Validat: Manager tehni%&ﬁ o
3 ; . Ar_\\ e

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezuliatele se refera numai la proba analizata,
Este interzisd: - reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similarc sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificare:
produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod RI -18--04, Editia 04 Revizia 00/15.06.2017
Pagina | din | 4
Exemplarul .../ 2



REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA v:rl;l?‘llleIAMéé{]\Il?E METODA DE ANALIZA
Cri. MA%EJRA DETERMINATA LEGIHSSIZOOI'
1 | *MIROS Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
2 | *GUST Acceptabil Acceptabil si nici 0 SR EN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Acceptabj] Acceptabil si nici o SR EN ISO 7887/02
: ] modificare anormala |  Sectiunea 2- observarea vizuala
4 IpH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5,<9,5 SR EN ISO 10523:2012
7,94
5 | * TURBIDITATE BT, 0,12 <5 SR EN ISO 7027:01
6 |CONDUCTIVITATE ps/cm 680 2500 SR EN 27888:97
7 | * AMONIU mg/l 0,10 0,50 SR ISO 7150-1:2001
7 INITRITI mg/ <0,010 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
9 |NITRATI mg/l 1,75 50 SR 1SO 7890-3:2000
10 |{CLORURI mg/l 14,20 250 SR ISO 9297:2001
11 | ¥ CLOR REZIDUAL LIBER mg/1 = 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT. minim |Gr. Germane 8 5 SR ISO 6059:2008
13 | * FIER pg/l 10 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN pg/l 60 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg Oyl 0,790 5 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ” NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare.\,... [t

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata,
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

Pag, 2 din2
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acredital pentru

MINISTERUL SANATATII INCERCARE
Directia de Sanatate Publicd Judeteana Timis _ T
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA Cm ¥ “>

RO 300024 Timigoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494581
Fax : 0256-272755  e-malil : director_sp@dsptimis.ro SR EN ISO/CEI 170252005

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in CERTIF]CATfIEﬁé‘-jCRED”ﬁRE

RAPORT DE INCERCARE - APA

Nr. 1076 / Data receptiei: 24.04.2018

Apa analizata: Foraj 6 — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii: 24.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:45

Receptionat de: As. Vandenbergh
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — str. Mesteacan Ora punerii in lucru: 11:00
Proba recoltata si predata de: Preda Tulian Proba pastrata la: 4° C
Chitanta nr.: factura nr. 1391 Cantitate proba: S00 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr, Bacterii coliforme <1/ 100ml <]/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS 06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <]/ 100ml <]/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS-06 Acreditat RENAR
3. | Nr. Enterococi <[/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS 07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare, Rezultatele se refera numai la proba analizata,
Este interzisd: - reproducerea partiald sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificares
produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod RI -18--04, Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
Pagina 1 din 1 0
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REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA V:EI?JI:S[AM(?E‘){DI.#E METODA DE ANALIZA
Crt. MA];%RA DETERMINATA LEGII 458!‘2002l
| * MIROS Accgptabi[ Acceptabil si nici 0 SR EN 1622:2007
modificare anormala
2 | *GUST Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Acceptabil Acceptabil si nici 0 SR EN ISO 7887/02
modificare anormala |  gectiunea 2- observarea vizuala
4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5;<9,5 SR ENISO 10523:2012
7.99
5 | * TURBIDITATE F.T.U, 0,11 <5 SR EN ISO 7027:01
6 |CONDUCTIVITATE us/em 700 2500 SR EN 27888:97
7 | * AMONIU mg/l 0,20 0,50 SRISO 7150-1:2001
7 |INITRITI mg/ <0,010 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
9 |INITRATI mg/l 0,94 50 SR ISO 7890-3:2000
10 |CLORURI meg/l 15,26 250 SR ISO 9297:2001
11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l “ 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT. minim | Gr. Germane 6,8 5 SR IS0 6059:2008
13 | * FIER pg/l 30 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN pg/l 60 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg O,/ 0,790 5 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* » NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare.. =5

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

Pag. 2 din2
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ecreditat pentra

MINISTERUL SANATATII INCERCARE

Directia de Sanatate Publica Judeteana Timig . e
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA <r B )

RE AR

RO 300024 Timisoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681
Fax:0256-272755  e-mail : director_sp@dsptimis.ro SR EN ISO/CEI 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica | CERTIFICAT DE ACREDITARE

! / L1605

Vizat, Director Executiv Adj. Sanatate Publica, dr. Dumitru Viorjégfe
SR
=

(&“ y l
-y
NV

fnnyes®
*

RAPORT DE INCERC

Nr. 1075 / Data receptiej: 24.04.2018

Apa analizata: Foraj 7 — Monitorizare operationala /

Solicitant: 5.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii: 24.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:45

Receptionat de: As. Vandenbergh
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — str. Simfoniei Ora punerii in lucru; 11:00
Proba recoltata si predata de: Preda lulian Proba pastrata la; 4° C
Chitanta nr.: factura nr. 1391 Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN IS0 9308-1/2015
PS—(6 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <1/ 100ml 1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS5-06 Acrediiat RENAR
3. | Nr. Enterococi <1 /100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS 07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Este interzisé: - reproduccrea parfiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificare:
produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod RI -18--04, Editia 04 Revizia 00/15.06.2017
Pagina 1 din 1
Exemplarul ...../ Z



REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA vili[)“?fl[llsl fggggE METODA DE ANALIZA
Crt. MAI;ERA DETERMINATA LE;GII 458;‘2002l

1 * MIROS Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala

2 | * GUST Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala

3 | * CULOARE Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN ISO 7887/02
modificare anormala | Sectiunea 2- observarea vizuala

4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5;<9,5 SR ENISO 10523:2012

7,91

5 | * TURBIDITATE E.T.U. 0,25 <5 SR EN ISO 7027:01

6 |CONDUCTIVITATE Ls/cm 573 2500 SR EN 27888:97

7 | * AMONIU mg/l <0,10 0,50 SR ISO 7150-1:2001

7 |NITRITI mg/ <0,010 0,50 SR EN 26777:2002

SR EN 26777:2002/C91:2006

9 [INITRATI mg/1 1,02 50 SR ISO 7890-3:2000

10 |[CLORURI mg/1 9,94 250 SR IS0 9297:2001

11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/1 = 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002

12 | * DURITATE TOT. minim | Gr. Germane 9 5 SR ISO 6059:2008

13 | * FIER pg/l 20 200 SR ISO 6332:96

SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN pg/l 100 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE meg Oyl 1’738 L SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ™ NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare.>7..

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
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actedital pentma
MINISTERUL SANATATII INCERCARE
Directia de Sanatate Publica Judeteana Timig B T
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA < ® >
RO 300024 Timisoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 BE AR
Fax: 0256-272755  e-mail : director sp@dsptimis.ro SR EN ISO/CEI 170252005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sane} te Publica | CERTIFICAT Eﬁﬁuﬁscmnﬁﬁ

RAPORT DE INCERC

Nr. 1077 / Data receptieiy24.04.2018

.-"J/

Apa analizata: Foraj 8§ — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31,
loc. Dumbravita, jud. Timis

Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — str. Beregsau
Proba recoltata si predata de: Preda lulian
Chitanta nr.: factura nr. 1391

Data recoltarii: 24.04.2018

Ora receptiei: 10:45

Receptionat de: As. Vandenbergh
Ora punerii in lucru: 11:00

Proba pastrata la: 4° C

Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1/100ml <]/ 100ml SR EN iSO 9308-1/2015

PS—06 Acreditat RENAR

2. | Nr. E. Coli <]1/100ml <1/ 100ml SR EN [SO 9308-1/2015
PS-06 Acreditat RENAR
3. | Nr. Enterococi <1/100ml] <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002

PS8 —07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Nota: Acest raport a fost eliberal in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata,

Este interzisa: - reproducerea parfiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarez

produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod RI -18--04, Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
Pagina 1 din 1
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Exemplarul ..[../ 2



REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr, PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA VQII)JJ\TI{S}A%;!;‘IE METODA DE ANALIZA
Crt. MAIS)E]RA DETERMINATA LEGIT 458 ‘,2002‘

1 | *MIROS Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
maodificare anormala

2 | *GQUST Acecptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala

3 | * CULOARE Acceptabi] Acceptabil si nici o SR ENISO 7887/02
modificare anormala | gectiunea 2- observarea vizuala

4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5;<9,5 SR EN ISO 10523:2012

7,79

5 | * TURBIDITATE F.I.U 0,73 <5 SR EN ISO 7027:01

6 |[CONDUCTIVITATE . Hs/cm 610 2500 SR EN 27888:97

7 | * AMONIU mg/l <0,10 0,50 SR ISO 7150-1:2001

7 [NITRITI mg/ <0,010 0,50 SR EN 26777:2002

SR EN 26777:2002/C91:2006

9 |NITRATI mg/l 1,01 50 SR 1SO 7890-3:2000

10 |CLORURI mg/l 9,94 250 SR IS0 9297:2001

11 | * CLOR REZIDUAL LIBER meg/l = 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002

12 [ * DURITATE TOT. minim | Gr. Germane 10 5 SR IS0 6059:2008

13 | * FIER peg/l 30 200 SR ISO 6332:96

SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN pg/l 150 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg 0,/ 0,790 5 SR EN [SO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ” NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

£

'Q"‘f:‘w
& &

NS
Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare. \... !...:;'_.f;.;;iuw_,,,ﬂalidat : Manager tehnic

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
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acreditat pentm

MINISTERUL SANATATII INCERCARE
Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis —ns
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA C >
RO 300024 Timigoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 R
Fax : 0256-272755  e-mail : director sp@dsptimis.ro SR EN ISO/CE] 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica CERT]FIC*‘*TBES?SCRED”ERE

Nr. 1073 / Data receptiei; 24.04.2018

Apa analizata: Foraj 9 — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr, 31, Data recoltarii: 24.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:45

Receptionat de: As. Vandenbergh
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — str. Poeziei Ora punerii in lucru: 11:00
Proba recoltata si predata de: Preda lulian Proba pastrata la: 4° C
Chitanta nr.: factura nr, 1391 Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1 /100ml <1/ 100m! SR EN ISO 9308-1/2015
PS —06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <1/ 100m] <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS-06 Acreditat RENAR
3. | Nr. Enterococi <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS—07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

3
8
p (Ve
o' S
o O ©
{\3{\ {\\D & \©
N\

Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare...... ;@f.@ ..... Validat: Manager tehnic..@;@e. :
@@\ o &Cr
-":.{-' “'\\IC.-q

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezuliatele se refera numai la proba analizata.
Este interzisa: - reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificare:
produselor, Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod RI-18--04, Editia 04 Revizia 00/15.06.2017
Pagina 1 din 1
Exemplarul ...../ 2



REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA V:ll)‘l?{]g‘%?E METODA DE ANALIZA
Crt, MA];[EjRA DETERMINATA LEGIT 458/2002
1 * MIROS Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
2 |*GUST Acceptabil Acceptabil si nici o SREN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Mici particule albe in | Acceptabil sinici o SR EN ISO 7887/02
suspensie modificare anormala | Segtiunea 2- observarea vizuala
4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5;<9,5 SR EN ISO 10523:2012
7,68
5 | * TURBIDITATE ET.LL 0,19 <5 SR EN IS0 7027:01
6 |CONDUCTIVITATE ps/em 618 2500 SR EN 27888:97
7 | * AMONIU mg/l <0,10 0,50 SR ISO 7150-1:2001
7 |NITRITI mg/ <0,010 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
9 [NITRATI mg/1 2,04 50 SR ISO 7890-3:2000
10 [CLORURI mg/1 9,94 250 SR IS0 9297:2001
11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l o 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT. minim | Gr. Germane 13 5 SR IS0 6059:2008
13 | * FIER ug/l 120 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
14 { * MANGAN pg/l 100 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg O/l 1,185 5 SR EN ISQ 8467:01

Incercarile marcate cu ,,*  NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare,
Rezultatele se refera numai la proba analizata,

Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
Pag. 2 din2

—..Validat : Manager tehnic



acreditat penta
MINISTERUL SANATATII INCERC ARE
Direcfia de Sanatate Publicd Judeteana Timis _ T
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA ( I \
RO 300024 Timigoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 L AR
Fax :0256-272755  e-mail : director_sp@dsptimis.ro SR EN ISO/ACEI 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica CERTIFICATE‘Z&CREDWARE

Nr. 1054 / Data receptigi: 23.04.2018

I

Apa analizata: Foraj 10 — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAYVITA S.R.L,, str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii: 23.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:10

Receptionat de: As. Vandenbergh
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — Lac Ora punerii in lucru: 11:00
Proba recoltata si predata de: Preda lulian Proba pastrata la: 4° C
Chitanta nr.: factura nr. 1356 Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
. | Nr. Bacterii coliforme <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISQ 9308-1/2015
PS 06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <1/100ml <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/201 5
PS-06 Acreditat RENAR
3. | Nr. Enterococi <]/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS5 —07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

N :
Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare...gél“*?.p.. v Validat: Manager tehnic..‘.@\}?w...
f‘\r\ \‘\r'l b <\‘
{;"_@GG

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Este interzisa: - reproducerea par{iald sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificare:
produselor, Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod RI-18--04, Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
Pagina 1 din 1 4
Exemplarul ..[../ Z



REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA V:[I;ﬁ?sl:lé\g‘i:m METODA DE ANALIZA
Crt. MA];ERA DETERMINATA LEGI 458 fzéoi
] * MIROS Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
2 | *GUST Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Acceptabil Acc_cptabil si nici 0 SR EN ISO 7887/02
modificare anormala |  Sectiunen 2- observarea vizuala
4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C = 6,5;<9,5 SR ENISO 10523:2012
8,00
5 | * TURBIDITATE < B.T.U. 0,41 <5 SR EN ISO 7027:01
6 |CONDUCTIVITATE ps/cm 664 2500 SR EN 27888:97
7 | * AMONIU mg/I 0,30 0,50 SR ISO 7150-1:2001
7 |NITRITI mg/ <0=UIO 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
9 [NITRATI mg/l] 0,88 50 SR ISO 7890-3:2000
10 |{CLORURI mg/1 11,36 250 SR IS0 9297:2001
11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l = 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT, minim | Gr. Germane 6 5 SR ISO 6059:2008
13 | * FIER pefl 100 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN ug/l <30 50 SR 1SO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg O] 0,790 5 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,*  NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www .renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata,
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

Pag. 2 din2
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acreditat pentru
MINISTERUL SANATATII NCERCARE
Direcfia de Sanatate Publicd Judeteana Timis &0
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA < ® >
RO 300024 Timisoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 RE A
Fax : 0256-272755  e-mail : director sp@dsptimis.ro SR EN [SO/CE] 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica CERTIFICAT BEﬁéfREmARE

“‘Io 3 l',\

RECAPA

Nr. 1055 / Data receptiei: 23.04.2018

RAPORT DE INCERC

Apa analizata: Foraj 11 — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii: 23.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:10

Receptionat de: As. Vandenbergh
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — str. Bela Bartok Ora punerii in lueru: 11:00
Proba recoltata si predata de: Preda lulian Proba pastrata la: 4° C
Chitanta nr.: factura nr, 1356 Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legn 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN IS0 9308-1/2015
PS —06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS-06 Acreditat RENAR
3. | Nr. Enterococi <1/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS 07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Este interzisa: - reproducerea partiala sau folosirea unor date pargiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificares
produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR,

Cod RI -18--04, Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
Pagina 1 din 1 /7
Exemplarul [,.../ 2



REZULTAT EXAMEN CHIMIC

Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA V:;ﬁlfsl:?gg?_’m METODA DE ANALIZA
Crt. MAIS)EIRA DETERMINATA | ) ver assno0z
1 | *MIROS Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 14622:2007
modificare anormala
2 | * GUST Acceptabi] Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN ISO 7887/02
: modificarc anormala | Sectiunea 2- observarea vizuala
4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5;<9,5 SR EN ISO 10523:2012
7,85
5 | * TURBIDITATE F.T.U. 2,80 <5 SR EN ISO 7027:01
6 |CONDUCTIVITATE usfem 73] 2500 SR EN 27888:97
7 | * AMONIU mg/l 0,50 0,50 SR ISO 7150-1:2001
7 |NITRITI mg/ <0,010 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
9 |NITRATI mg/l 1,02 50 SR ISO 7890-3:2000
10 |{CLORURI mg/] 12,79 250 SR IS0 9297:2001
11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l = 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT. minim |Gr. Germane 7.4 3 SR ISO 6059:2008
13 | * FIER ng/l 110 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN ng/l <30 50 SR ISO 6333:96
15 | ¥ OXIDABILITATE mg 0,/ 1,738 5 SR EN ISQ 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ” NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

5

3\}-
Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare..&fk./uﬁéf......Vandat : Manager tehnic
&5
. é&‘.é}.'
&5

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.

Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
Pag. 2 din2



acreditat pentry
MINISTERUL SANATATII INCERCARE
Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis . TR
DEPARTAMENTUL SANATATE PUBLICA ¥ >
RO 300024 Timigoara, Str. V. Babes18, Tel: 0256-494681 RE AW
Fax :0256-272755  e-mail : director_sp@dsptimis.ro SREN ISO/CEI 17025:2005
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica | CERTIFICAT Eﬁ?chEDTTARE

Apa analizata: Foraj 12 — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii: 23.04.2018
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora receptiei: 10:10

Receptionat de: As. Vandenbergh
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis — Lac Sud Ora punerii in lucru: 11;00
Proba recoltata si predata de: Preda Iulian Proba pastrata la: 4° C
Chitanta nr.: factura nr. 1356 Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Parametrul Valoarea Valori normale conform Metoda de analiza
determinata Legii 458/2002
1. | Nr. Bacterii coliforme <1/100ml <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS —06 Acreditat RENAR
2. | Nr. E. Coli <1/100ml <1/ 100ml SR EN ISO 9308-1/2015
PS-06 Acreditar RENAR
3. | Nr. Enterococi <]/ 100ml <1/ 100ml SR EN ISO 7899 -2:2002
PS5 —07 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002.

%‘\ i {{\\ ': 4

%@ @a«i‘@‘y{

Data emiterii: 26.04.2018 Responsabil de incercare..,@". &.}..... Validat: Manager tg\lqﬁféﬁf ..........
'\ o

N
{)’i‘ _;‘?(%J ' r(\a

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare, Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Este interzisd: - reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarez
produselor. Opiniile, concluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
Cod RI -18--04, Editia 04 Revizia 00/ 15.06.2017
Pagina 1 din 1|
Exemplarul ...../ 2



Continuaré : .

FNATTRFAN

Fa

T = REZULTAT EXAMEN CHIMIC
Nr PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA V:#}?{gAMé‘;{;zm METODA DE ANALIZA
Crt MA[S)%RA DETERMINATA LECH 458;'2002‘
1 * MIROS Acceptabil Acceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
2 | *GUST Acceptabﬂ Agceptabil si nici o SR EN 1622:2007
modificare anormala
3 | * CULOARE Acceptabi[ Acceptabil si nici o SR EN ISO 7887/02
modificare anormala | gectiunea 2- observarea vizuala
4 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5; 9,5 SR EN ISO 10523:2012
7,95
5 |* TURBIDITATE E.T.U, 0,30 <5 SR EN ISO 7027:01
6 |CONDUCTIVITATE ps/cm 706 2500 SR EN 27888:97
7 | * AMONIU mg/l 0,50 0,50 SR 1SO 7150-1:2001
7 |NITRITI mg/ <0,0IO 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN 26777:2002/C91:2006
9 INITRATI mg/l 0,91 50 SR ISO 7890-3:2000
10 [CLORURI mg/l 13,13 250 SR IS0 9297:2001
11 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l - 0,50 SR EN ISO 7393-2:2002
12 | * DURITATE TOT. minim | Gr. Germane 6 5 SR ISO 6059:2008
13 | * FIER pg/l 90 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
14 | * MANGAN pe/l <30 50 SR ISO 6333:96
15 | * OXIDABILITATE mg 0O,/ 1,422 3 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ” NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de detectie a metodei

Data emiterii : 26.04.2018 Responsabil de incercare..

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
Pag. 2 din2

':-'.‘........Validat : Manager tehnic




