A’amaﬂfa me;aafa cod 300081, .str Gh. Lazarﬂf 114, fel: +40 256 201 370, fax: +40 256 294,753, aquatim@aquati. 10, wWWw.agualinm.ro

LABORATOR CONTROL CALITATE APA

Str. Mistral nr. 1, TIMISOARA

RAPORT DE INCERCARE
Nr.3363 eliberat in data 01.07.2014

BENEFICIAR:AQUA DUMBRAVITA
ADRESA : Dumbraviia
PROBA PRELEVATA DE : Beneficiar, pe rispunderea acestuia

DATA PRELEVARII: 23.06.2014

LOCUL PRELEVARIIL: Statie pompare Ferventa
TIPUL PROBEIL: AR

CODUL PROBEI: CC 3363
DATA PRIMIRII PROBEI DE APA: 23.06.2014
DATA EFECTUARII INCERCARILOR : 23.06 - 29.06.2014
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 2000 ml

soreditat pening
INCERCARE

SR EN I30/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr L1 22152011

REZULTATUL INCERCARILOR FIZICO-CHIMICE

Nr. Valoare
crt. PARAMETRU Valoare UM admisi METODA DE
determinati NTPA-002 INCERCARE
7.7 SR ISO 10523:2012
L. pH (temp.mis.20°C) { unitati pH 6,5-8,5 PSL-03-06
SR ISO 7150-1/2001
2. Amorniu 185 mg/1 30 PSL.-02-01
Consum chimic de 1SO 15705/2002
3. oxigen CCO-Cr 556 mg 0/1 500 PSL-01-03
Consum biochimic de SR EN 1899-1,2/2003
4. oxigen CBO; 287 mg O,/ 300 PSL-01-05
SR EN 872/2009
5. “Materii in suspensie 184 mg/l 350 PSL-03-09
*Subst. extractibile cu SR 7587-96
6. eter de petrol <20 mg/l 30 PSL-03-11
OBSERVATIE:

*Aceste activititi NU sunt acopetite de acreditarca RENAR.
Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste procedura de prelevare.
Prezentul raport de incercare se referd numai la proba de apd supusé Incercirii.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral si cu acordul Laboratorului Control Calitate Apa.

Sef Laborator Control Calitate Api
dr.ing.Di

ﬁw

LanGfatofr controt call

TIMISOARA

i

Aprobat,

tate aph
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Intocmit,

Responsabil Compartiment Incercitri Fizico-chimice

ing. Adriana STEFANESCU
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Romdnia, ﬁw;oafa cod 300{)81 sfr Gl Lezar nr: 134, fel: +40 256 201.370, fax: +40 256 294.753, aqualtim@aquatim.ig, www.aquatim.io

LABORATOR CONTROL CALITATE APA
Str. Mistral nr. 1, TIMISOARA

sereditat pentm
INCERCARE

RAPORT DE INCERCARE
Nr.3364 eliberat in data 01.07.2014

BENEFICIAR:AQUA DUMBRAVITA SR EN I30JCEL 170252005

ADRESA : Dumbrivifa . CERTIFICAT DE ACREDITARE
PROBA PRELEVATA DE : Beneficiar, pe rispunderea acestuia ne, LI 921 52011

DATA PRELEVARIL 23.06.2014

LOCUL PRELEVARII: Statie pompare Ariadna

TIPUL PROBEIL AR

CODUL PROBEL: CC 3364

DATA PRIMIRII PROBEI DE APA: 23.06.2014

DATA EFECTUARII INCERCARILOR : 23.06 - 29.06.2014
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 2000 mi

REZULTATUL INCERCARILOR FIZICO-CHIMICE

Nr. Valoare
crt. PARAMETRU Valoare UM admisa METODA DE
determinati NTPA-002 INCERCARE
7.2 SR ISO 10523:2012
1. pH (temp.mis.20°C) | unitati pH 6,5-8,5 PSL-03-06
‘ SR IS0 7150-1/2001
2. Amoniu 149 mg/l 30 PSL-02-01
Consum chimic de 1SO 157052002
3. oxigen CCO-Cr 484 mg Oyl 500 PSL-01-03
Consum biochimic de SR EN 1899-1,2/2003
4. oxigen CBQ; 261 mg 0y/1 300 PSL-01-05
SR EN 872/2009
5. “Materii in suspensie 200 mg/l 350 PSL-03-09
*Subst. extractibile cu SR 7587-9%
6. eter de petrol <20 mg/l 30 PSL-03-11
OBSERVATIE:

*Aceste activititi NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste procedura de prelevare.

Prezentul raport de incercare se referd numai la proba de api supusa incercirii,

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decit integral $i cu acordul Laboratorului Control Calitate Apa.

Aprobat, Intocmit,
Sef Laborator Control Calitate Apa Responsabil Compartiment Incercari Fizico-chimice
jg_m,gﬂmnmmﬂ ing. Adriana STEFANESCU
‘ Laooramr controt c,alitate ap# s
{ TIMISOARA ’
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Komanla, Timisoara, cod J00081, sb: Gh, Lazdr i 114, tel +40 256 201370, fx; +40 256 204 753, aqualim@aqualim.ro, www.aguabio.ro

LABORATOR CONTROL CALITATE APA
Str. Mistral nr, 1, TIMISOARA

acraditat panttu
INCERCARE

RAPORT DE INCERCARE
Nr.3365 eliberat Tn data 01.07.2014

BENEFICIAR:AQUA DUMBRAVITA SR EN ISO/CEI 170252005

ADRESA : Dumbrivita CERTIFICAT DE SCREDITARE
PROBA PRELEVATA DE : Beneficiar, pe rispunderea acestuia tir 1T 921 22011

DATA PRELEVARII: 23.06.2014

LOCUL PRELEVARII: Statie pompare Franyo Zoltan
TIPUL PROBEL: AR

CODUL PROBEI: CC 3365

DATA PRIMIRII PROBEI DE APA: 23.06.2014

DATA EFECTUARII INCERCARILOR : 23.06 - 29.06.2014
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 2000 m!

REZULTATUL INCERCARILOR FIZICO-CHIMICE

Nr. Valoare
crt. PARAMETRU Valoare UM admisd METODA DE
determinati NTPA-002 INCERCARE
6,9 SR ISO 10523:2012
1. pH (temp.mis.20°C) | unitati pH 6,5-8,5 PSL-03-06
SR ISO 7150-1/2001
2. Amoniu 62 mg/l 30 PSL-02-01
Consum chimic de 18O 15705/2002
3. oxigen CCO-Cr 759 mg O/l 500 PSL-01-03
Consum biochimic de SR EN 1899-1,2/2003
4. oxigen CBO; 372 mg O/1 300 PSL-01-05
SR EN 872/2009
5. “Materii in suspensie 312 mg/l 350 PSL-03-09
*Subst. extractibile cu SR 7587-96
6. eter de petrol <20 mg/} 30 PSL-03-11
OBSERVATIE:

“Aceste activititi NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste procedura de prelevare,

Prezentul raport de incercare se refer numai la proba de apa supusi incercérii.

Raportul de Incercare nu poate fi reprodus decit integral si cu acordul Laboratorului Control Calitate Api.

Aprobat, fntgcmit,
Sef Laborator Control Calitate Apa Responsabil Compartiment Incercéri Fizico-chimice
dr.ing. Diana LANDI ing.Adriana STEFANESCU
Laborator control calitate apd ; 4
TIMISQARA
L
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Reménia, Timisoara, cod

Tl

& : 5A.
300082, str. Gh. Lazérar 114, fel: +40 256 201370 fax: +40 256 294,753, BUAHT@BqUatin. 6, WW.aguatin.ro

LABORATOR CONTROL CALITATE APA

Str. Mistral ar. 1, TIMISOARA

RAPORT DE INCERCARE
Nr.3366 eliberat in data 01.07.2014

BENEFICIAR:AQUA DUMBRAVITA
ADRESA : Dumbravita
PROBA PRELEVATA DE : Beneficiar, pe rispunderea acestuia

DATA PRELEVARIL 23.06.2014

LOCUL PRELEVARII: Statie pompare Balcescu
TTPUIL. PROBEIL: AR

CODUL PROBEIL CC 3366
DATA PRIMIRI PROBEI DE APA: 23.06.2014
DATA EFECTUARII INCERCARILOR : 23.06 - 29.06.2014
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 2000 ml

REZULTATUL iNCERCARILOR FIZICO-CHIMICE

actaditat pentru
INCERCARE

<R EN I3QUCES 17025:20035

CERTIFICAT DE ACREDITARE

nir. LT 92123011

Nr. Valoare
crt. PARAMETRU Valoare UM admisa METODA DE
determinati NTPA-002 INCERCARE
7.4 SR ISO 10523:2012
1. pH (temp.mi#s.20°C) | unitati pH 6,5-8,5 PSL-03-06
SR ISO 7150-1/2001
2. Amoniu 77 mg/l 30 PSL-02-01
Consum chimic de ISO 15705/2002
3. oxigen CCO-Cr 746 mg O,/ 500 PSL-01-03
Consum biockimic de SR EN 1899-1,2/2003
4. oxigen CBO; 360 mg O/l 300 PSL-01-05
SR EN 872/2009
5. "Materii in suspensie 382 mg/l 350 PSL-03-09
*Subst. extractibile cu SR 7587-96
6. eter de petrol <20 mg/l 30 PSL-03-11
OBSERVATIE:

"Aceste activitati NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste procedura de prelevare.

Prezentul raport de incercare se referd numai la proba de api supusi incercirit.

Raportul de incercare nu poate {i reprodus decét integral i cu acordul Laboratorului Control Calitate Api.

Aprobat,

Sef Laborator Control Calitate Apa
dr.ing.Diana L ANDI

| AQUATIMsa

Laborator controt calitate apé

TIMISOARA

N\
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Ed. 02/ Rev.1

intgcmit,
Responsabil Compartiment Incercari Fizico-chimice
ing. Adriana STEFANESCU
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LABORATOR CONTROL CALITATE APA
Str. Mistral nr. 1, TIMISOARA

soredifat pentri
INCERCARE
RAPORT DE INCERCARE
Nr.3730 eliberat in data 16.07.2014
. SR EN IBQACET 170252005
BENEFICIAR:AQUA DUMBRAVITA CERTIFICAT DE ACREDITARE
ADRESA : Dumbravita ar 1192172011

PROBA PRELEVATA DE : Beneficiar, pe rispunderea acestuia
DATA PRELEVARIL: 09.07.2014

LOCUL PRELEVARII: Statie pompare Ferventa

TIPUL PROBEI: AR

CODUL PROBEI: CC 3730

DATA PRIMIRII PROBEI DE APA: 09.07.2014

DATA EFECTUARII INCERCARILOR : 09.07 - 15.07.2014
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 2000 ml

REZULTATUL INCERCARILOR FIZICO-CHIMICE

Nr. Valoare
ert. PARAMETRU Valoare UM admisa METODA DE
determinati NTPA-002 INCERCARE
SR ISO 7150-1/2001
1. Amoniu 2,58 mg/l 30 PSL-02-01
OBSERVATIE:

" Aceste activititi NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste procedura de prelevare.

Prezentul raport de Incercare se refer numai la proba de apd supusi Incercirii.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decit integral §i cu acordul Laboratorului Control Calitate Api.

Aprobat, Tntgcmit,
Sef Laborator Control Calitate Apd Responsabil Compartiment Incercéri Fizico-chimice
dr.ing. Diana LANDI ing. Adriana STEFANESCU

é@’?fc{
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Roménia, Timiscara, cod 300081,

SA

I G, Lazdrnr 114, el +40 25 201,370, fax: +40 256 294 753, aquatim@aqualim.ro, www.aguatin.io

LABORATOR CONTROL CALITATE APA
Str. Mistral nr, 1, TIMISOARA

RAPORT DE INCERCARE
Nr.3731 eliberat in data 16.07.2014

BENEFICIAR:AQUA DUMBRAVITA
ADRESA : Dumbrivita
PROBA PRELEVATA DE : Beneficiar, pe rispunderea acestuia
DATA PRELEVARIT: 09.07.2014

LOCUL PRELEVARILI: Statie pompare Franyo Zoltan

TIPUL PROBEIL: AR

CODUL PROBEIL: CC 3731
DATA PRIMIRII PROBEI DE APA: 09.07.2014
DATA EFECTUARII INCERCARILOR : 09.07 - 15.07.2014
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 2000 ml

acrecitel pentn:
[HCERCARE

SR EN [SOCEL 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE

REZULTATUL INCERCARILOR FIZICO-CHIMICE

ot LI 92172011

Nr. Valoare
crt, PARAMETRU Valoare UM admisi METODA DE
determinati NTPA-002 INCERCARE
SR ISO 7150-1/2001
1. Ameoniu 1,23 mg/1 30 PSL-02-01
Consum chimic de 180 15705/2002
2. oxigen CCO-Cr 183 mg 05/] 500 PSL-01-03
Consum biochimic de SR EN 1899-1,2/2003
3. oxigen CBO; 385 mg O,/ 300 PSL-01-03
OBSERVATIE:

" Aceste activitati NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Beneficiarul a fost instruit In ceea ce priveste procedura de prelevare,

Prezentul raport de incercare se referd numai la proba de api supusi Incercrii.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decit integral §i cu acordul Laboratorului Control Calitate Apa.

Aprobat,

Sef Laborator Control Calitate Apa

dr.ing.Diana LANDI

Bt ocertisits oty pencs

AQUAT]

A

Laborator contre! calitate ap3

TiIMiSOAE 2

Cod FG-21-01

£d. 02/ Rev.1

Intoemit,

Responsabil Compartiment incerczéri Fizico-chimice
ing.Adriana STEFANESCU
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Romérig, Timisoars, cod 300081, str Gh. I_az:é'r'm 114 fel: +40 256 201.370, fax: +40 256 294.753, aquatim@aquatim.rg, wwiv.agualin.ro

LABORATOR CONTROL CALITATE APA
Str. Mistral nr. 1, TIMISOARA

acreditat pentr
INCERCARE

RAPORT DE INCERCARE
Nr.3732 eliberat in data 16.07.2014

BENEFICIAR:AQUA DUMBRAVITA SR EN ISQ/CEL 17025:2005

ADRESA : Bumbravita _ _ CERTIFICAT DE ACREDITARE
PROBA PRELEVATA DE : Beneficiar, pe rispunderea acestuia e L1 02172011

DATA PRELEVARIL 09.07.2014

LOCUL PRELEVARII: Statie pompare Bilcescu

TIPUL PROBEL AR

CODUL PROBEL: CC 3732

DATA PRIMIRII PROBEI DE APA: 09.07.2014

DATA EFECTUARII INCERCARILOR : 09.07 - 15.07.2014
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 2000 ml

REZULTATUL INCERCARILOR FIZICO-CHIMICE

Nr. Valoare
crt. PARAMETRU Valoare UM admisi METODA DE
determinati NTPA-002 INCERCARE
SR ISO 7150-1/2001
1. Amoniu 0,36 mg/l 30 PSL-02-01
Consum chimic de ISO 15705/2002
2. oxigen CCO-Cr 440 mg O,/1 500 PSL-01-03
Consum biochimic de SR EN 1899-1,2/2003
3. oxigen CBO; 185 mg 0,/1 300 PSL-01-05
SR EN 872/2009
4. “Materii in suspensie 106 mg/l 350 PSL-03-09
OBSERVATIE:

" Aceste activititi NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste procedura de prelevare.

Prezentul raport de incercare se referd numai la proba de apa supusi ncercirii.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral si cu acordul Laboratorului Control Calitate Apa.

Aprobat, intgcmit,
Sef Laborator Control Calitate Apa Responsabil Compartiment Incercdri Fizico-chimice
dr.ing.Diana LANDI ing. Adriana STEFANESCU

AU ATIM sa @;5\;?\( N
Laborator contro! calitate apad /

_TIMISOARA |

‘945&;@;%&?“\"

Cod FG-21-01 Ed. 02/ Rev.1 Pag.t/1




