MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS sciedidat pentay
300226, Str.Lenau, nr.10 foic g
Tel.: Fax: 256494680
Cod fiscal: 11292024
Nr. operator de date cu caracter personal 34022
Website: www.dsptimis.ro
e-mail dspj.timis@dsplimis.ro
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Str. Victor Babes nr. 18, Timisoara, jud. Timis
Tel: 0256494681
E-mail: microbiologie@/dsﬁﬁig:_!fo__ SN

Vizat Medic Sef Departament Sanatate Publica dr. Capraru | ut: i '.“'i\'\\
RAPORT DE INCERCAKE - APWC/ .
o O Yy %
Nr.: 219/ Data si ora rece feizgd@/ 0:40
Apa analizata: lesire stafie tratare - Monitorizare operationala
Data si ora recoltarii: 22-01-2024 10:00
Solicitant: AQUA DUMBRAVITA SRL, str. Petofi Sandor nr. 31, Receptionat de: as. Vandenbergh Camelia

loc.Dumbravita, jud.Timis
Solicitarea analizei: cerere de analiza
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis
Proba recoltata de:  Beneficiar - Preda lulian
Proba predata de:  Preda lulian,

Ora punerii in lucru: 12:00
Proba pastrata la: 0 - 4°C
Cantitate proba; 500 ml

Factura nr.: 141/ 22-01-2024
Chitanta nr.: 0/ 22-01-2024
REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC
g Valori normale conform
zlrrt P defe‘r’;;ﬁata Ord. nr. 7/2023 si H.G. nr. 971/2023 Metoda de analiza
] 1J Numar Bacterii coliforme 0 /100 ml 0/100 ml SREN IS0 9308-1/A1 2017
2| Numar Escherichia Coli 0 /100 m! 0/100 ml l SR EN IS0 9308-1/A1 2017
3| Numar Enterococi intestinali 0 /100 ml 0/100 mi SREN IS0 7699-2/2002
4| Numar unitati formatoare de Fara modificari anormale Fara modificari anormale SR ENISO 6222/2004
colonii (UFC) la 22°C
5| Numar unitati formatoare de Fara modificari anormale Fara modificari anormale SREN IS0 622212004
colonii {UFC) la 37°C

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec.

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Ord. nr. 7/2023 si H.G. nr. 871/2023
f
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Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la produsul supus incercarii.
- reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile
nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Este interzisa:

Cod RI-7.8-04 Editia 05 Revizia 02/ 04.01.2023 Exemplarnr.1/2  (bis) Pagina 1 din 1
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Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA VALORI Mf\XI_ME METODA DE ANALIZA
Crt. DE DETERMINATA | ADMISA CONE:
MASURA e
1 * MIROS Acceptabi] Acceptabil pentru SR EN 1622:2018
consumatori si fara
modificari anormale
2 | * CULOARE Accep‘[abil Acceptabila pentru SR EN ISO 7887/22
consumatori si fara Sectiunea 2- observarea vizuala
modificari anormale
3 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5;<9,5 SR ENISO 10523:2012
7,64
4 | * TURBIDITATE F.N.U. 0,09 Acceptabila pentru SR EN ISO 7027-1:2016
consumatori si fara
modificari anormale
5 |CONDUCTIVITATE ps/em | Temp. de masurare 20° C 2500 SR EN 27888:97
777
6 |* AMONIU mg/l <0,10 0,50 SR ISO 7150-1:2001
7 INITRITI mg/l <0,010 0,10 SR EN 26777:2002
SR EN
26777.2002/C91:2006
8 |NITRATI mg/l 5.71 50 SR ISO 7890-3:2000
9 |CLORURI mg/l 18,46 250 SR IS0 9297:2001
10 | * CLOR REZIDUAL LIBER|  mg/l 0.05 0,50 SR EN ISO 73932:2017
11 | * DURITATE TOT. Minim | Gr. Germane 10,3 >5 SR IS0 6059:2008
12 | * FIER pg/l <10 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
13 | * MANGAN pgll <15 50 SR ISO 6333:96
14 | * OXIDABILITATE mg O,/ 0,948 5 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ” NU sunt acoperite de acreditare RENAR.
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de cuantificare a metodei

Data emiterii: 01.02.2024 Responsabil de incercare.......J|:

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
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Pentru detalii suplimentare va rugam sa




MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

300226, Str.lenau, nr.10
Tel.: Fax: 256494680
Cod fiscal: 11292024

Nr. operator de date cu caracter personal 34022
Website: www.dsptimis.ro
e-mail dspj.timis@dsptimis.ro

acredutal pentry
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SR EN ISO/IEC 17025 2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1605

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Str. Victor Babes nr. 18, Timisoara, jud. Timis
Tel.: 0256494681

Apa analizata:

Solicitant:

Solicitarea analizei:
Locatia sursei:
Proba recoltata de:
Proba predata de:
Facturanr.:
Chitanta nr.:

i ‘_‘\-
E-mail; microbio!ogfeMﬁ

Retea comunala clorinata - Monitorizare operationala

AQUA DUMBRAVITA SRL, str. Petofi Sandor nr. 31,
loc.Dumbravita, jud.Timis

Data si ora recoltarii: 22-01-2024 1005
Receptionat de: as. Vandenbergh Camelia

cerere de analiza

loc. Dumbravita, jud. Timis - Benzinaria SOCAR
Beneficiar - Preda lulian

Preda lulian,

141/ 22-01-2024

0/ 22-01-2024

Ora punerii in lucru: 12:00
Proba pastrata la: 0-4°C
Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Valori normale conform

Numar unitati formatoare de
colonii (UFC) la22°C

Fara modificari anormale

Nr. Valoare )
o | Parametrul oo Ord. nr. 7/2023 i H.G. nr. 97112023 Metoda de analiza
1§ Numar Bacterii coliforme 0 /100 ml 0/100 mi SR EN IS0 9308-1/A1 2017
2| Numar Escherichia Coli 0 /100 mi 0/100 ml SR EN IS0 9308-1/A1 2017
3| Numar Enterococi intestinali 0 /100 ml 0/100 ml SR EN SO 7899-2/2002
4 ....... SR EN IS0 6222/2004

|
&
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£

Numar unitati formatoare de Fara modificari anormale

colonii (UFC) la 37°C

Fara modificari anormale SREN150 622212004

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec.

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Ord. nr. 7/2023 siH.G. nr. 971/2023
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Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numaila produsaFS‘L\qus incercarii.

Este interzisa:

- reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile

nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Cod RI-7.8-04

Editia 05 Revizia 02/ 04.01.2023

Exemplar nr.1/ 2

Pagina 1din 1
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Nr. PARAMETRUL UNITATEA VALOAREA VALORI M.»f‘\XIME METODA DE ANALIZA
Crt. DE DETERMINATA | ADMISA CONE.
MASURA o
} * MIROS Acceptabi] Acceptabil pentru SR EN 1622:2018
consumatori si fara
modificari anormale
2 | * CULOARE Acceptabil Acceptabila pentru SR EN ISO 7887/22
consumatori si fara Sectiunea 2- observarea vizuala
modificari anormale
3 |pH Unitati de pH | Temp. de masurare 25° C >6,5;<9,5 SR ENISO 10523:2012
1,71
4 | * TURBIDITATE F.N.U. (),] 1 Acceptabila pentru SR EN ISO 7027-1:2016
consumatori si fara
! modificari anormale
5 |CONDUCTIVITATE us/cm Temp. de masurare 20° C 2500 SR EN 27888:97
780
6 | * AMONIU mg/l <O,10 0,50 SR ISO 7150-1:2001
7 [NITRITI mg/l <0,0 10 0,50 SR EN 26777:2002
SR EN
26777:2002/C91:2006
8 [NITRATI mg/1 6,87 50 SR ISO 7890-3:2000
9 |CLORURI mg/l 20,59 250 SR IS0 9297:2001
10 | * CLOR REZIDUAL LIBER mg/l 0,05 0,50 SR EN ISO 7393-2:2017
11 | * DURITATE TOT. Minim |Gr. Germane 1037 >3 SR 1SO 6059:2008
12 | * FIER ug/l <10 200 SR ISO 6332:96
SR ISO 6332:96/C91:2006
13 | * MANGAN ng/l <15 50 SR ISO 6333:96
14 | * OXIDABILITATE mg O,/1 0,948 3 SR EN ISO 8467:01

Incercarile marcate cu ,,* ” NU sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa
consultati www.renar.ro/ro/oec

< sub limita de cuantificare a metodei

Nota : acest raport a fost eliberat in 2 exemplare.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.
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