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RAPORT DE {NCERCARE - APA’
Nr.: 3846/ Data si ora receptiei 09-12-2024 10:55

Apa analizata: Retea comunala clorinata - Monitorizare operationala
Data si ora recoltarii: 09-12-2024 1 0:30
Solicitant: AQUA DUMBRAVITA S.R.L, str. Petofi Sandor nr, 31, Receptionat de: as. Vandenbergh Camelia
loc.Dumbravita, jud. Timis
Solicitarea analizei: cerere de analiza Data si ora punerii in lucru: 09-12-2024 11:20
Locatia sursei: str. Ghioceilor, loc. Dumbravita, jud. Timis - Sistem Proba pastrata la: 0 - 4°C

acumulare-pompare
Cantitate proba: 500 m|
Proba recoltata de:  Preda lulian,
Proba predata de:  Preda lulian

Facturanr.: 4788/ 09-12-2024
REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC
Nr. Valoare Valori normale conform .
crt, | Parametrul determinata Ord. nr. 7/2023 si H.G. nr. 971/2023 Metoda de analiza
] 1| Numar Bacterii coliforme 0/100 m 07100 mi SREN zsr.)sauauug 2017; PS-05 '
2, Numar Escherichia Coli 0/100 ml l SR EN S0 9308-1/A1 2017; PS-06
3| Numar Enterococi intestinali 0/100 ml 0/100 ml , SR EN IS0 7899-2/2002; PS.7
4 | Numar unitati formatoare de Fara modificar anormale Fara modificari anormale SRENISO 6222/2004; PS-11
colonii (UFC) la 22°C )
5| Numar unitati formatoare de Fara modificari anormale Fara modificari anormale SR EN 150 6222/2004; PS.11
COlon“ (UFC) ‘a 37nc ....................................

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec.
Abrevieri; UFC = unitati formatoare de colonii

Perioada analitica; 09-12-2024 0 12-12-2024
Data emiterii:12-12-2024

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la produsul supus iMcercarii,
Esteinterzisa; - reproducerea parfial sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau ufilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile
nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Prelevatorul raspunde de procesul de prelevare, transport $i autenticitatea probei analizate,
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Solicitarea analizei:

cerere analiza chimie

REZULTATUL ANALIZELOR
Praprietati fizico - chimice
\GosHh Valori Maxime Admise
M. Caracteristici UM iﬁ?:&: al t[;:l?mlaa Conf.Ord.nr.7/2023 Metoda de analiza
1| * Miros Acceptabil 0.00 Acceptabil si nici o modificare SR EN 1622:2018
anormala
T Acceptabil 0.00 Acceptabil si nici o modificare g‘:ﬁngoﬂﬂfﬁ;iawm o
anormala

o e ek 782 s 00 . St Ty

Ph
"""""""""" FNU 034 0.00 | Acceptabila béﬂtru consumatori

sj fara modificari anormale
uslom
. mgl
mgll
...... rngﬂ o5
| Clorur mgl 15.26 0.00 250 SR150 92072001
""" 10[ * Duritate totala T e 938 0.00 e §R150 60592008 _
Germane i
.......... 1 1*Clorremdua!hbef mgll o ey e T
1 ug/ “0 0.00 200 oD Easzatice 2006
.......... : 3*Mangan g - a= - smsosae.aga
14|~ Oxidabilitate mg 02/ 0.869 0.00 5 SREN 150 0467:2001

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. P

< gub limita de cuantificare a metodei.

Determinarea pH s-a efectuat la 25°C

Determinarea conductivitatii -2 efactuat la 20°C

Perioada analitica: 09-1 2.9024 : 09-12-2024

Data emiterii

12-12-2024

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exem

Este interzisa:

- exlinderea rezuliatelor la alte produse similare sau tilizarea raportul
nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Responsabj} in

plare. Rezultalele se refera numai la proba analizata.

- reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

entru detalii suplimentare consultati www.renar.rofro/oec.

ui de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile
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