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Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
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E-mail: microbiologie@dsptimisro  , _,
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Apa analizata:

Solicitant:

RAPORT DE IN&ERCARE - KPA
Nr.: 559/ Data si ora receptiei 23-02-2026 10:45

Retea comunala clorinata - Monitorizare operationala

Data si ora recoltarii; 23-02-2026 09:50

AQUA DUMBRAVITA SRR.L., str. Petofi Sandor nr. 31,
loc. Dumbravita, jud. Timis

Solicitarea analizei:
Locatia sursei:

cerere de analiza
loc. Dumbravita, jud. Timis - Scoala

Receptionat de: as. Vandenbergh Camelia

Data si ora punerii in lucru: 23-02-2026 11:00
Proba pastrata la: 0 - 4°C
Cantitate proba: 500 ml

Proba recoltata de:  Beneficiar,
Proba predatade:  Preda lulian Temperatura probei la receptie 5,3 °C
Facturanr.; 606/ 23-02-2026
REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC
Nr. Valoare Valori normale conform
crt, | Parametrul determinata Ord. nr. 7/2023 si H.G. nr. 971/2023 Metoda de analiza
1 i SR EN IS0 9308-1:2015
1| Numar Bacterii coliforme 0/100 ml 0/100 ml = B B e I eR
. _— T i AL b e e e ————— —
2| Numar Escherichia Coli 0/100 ml 0/100 ml S B0 et st a
3| Numar Enterococi intestinali 0/100 ml 0/100 ml SREN1SO 7693-22002; PS-07
4| Numar unitati formatoare de Fara modificari anormale Fara modificari anormale SRENIS0 6222:2004; PS-11
colonii (UFC) la22°C
5| Numar unitati formatoare de Fara modificari anormale Fara modificari anormale SREN150.6222:2004; P11
colonii (UFC) 1a 37°C

Abrevieri: UFC = unitati formatoare de colonii

Perioada analitica: 23-02-2026 : 26-02-2026

Data emiterii:05-03-2026

Responsabil incercas{'
Or.Dalla MarincEv)

madic primzr micrdtidlcg

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la produsul supus incercarii.
Este interzisa: - reproducerea partiald sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Validat Manager tehnic

\
or. Dslta Makpglov
o pirmar ‘;{h’:ﬁf’.:’-:';

madic prin

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile

nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Prelevatorul raspunde de procesul de prelevare, transport $i autenticitatea probei analizate.
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Solicitarea analizei:
Factura nr.:606/ 23-02-2026

cerere analiza chimie

REZULTATUL ANALIZELCR
Proprietati fizico - chimice
Valori maxime admise
Nr. Rezultatul
Cl'rt. Caracteristici U.M. Debzt?nl.lt u conf.Ord.nr.7/2023 Metoda de analiza
1] * Miros Acceptabil Acceptabil si nici 0 modificare | SR EN 16222018
anormala
* i il &1 nici ifi SRENIS0 7887:20
2| * Culoare Acceptabil AcceptablIasr.:onrﬁlaci)amodlflcare o] obm;fea —
3| pH Unitati de 7.34 65-85 SR EN IS0 10523:2012
Ph
4| * Turbiditate F.N.U. 0.78 Acceptabila pentru consumatori | SR ENISO7027:2016
si fara modificari anormale
5| Conductivitate psicm 789 2500 SREN 27888:97
6| * Amoniu mg/! <0.10 05 S50 7150-1:2001
itriti SR EN 26777:200.
7| Nitrii mg” <001 0 05 SREN gﬁ;;;iﬂﬂg.' C 91:2006
8/ Nitrati mgll 405 50 SR IS0 7890-3:2000
9] Cloruri mgl 21.30 250 SR 150 207,201
10| * Duritate totala Gr. 11 >=5 SR IS0 6058:2008
Germane
111 * Clor rezidual liber mg/l <0.03 0.1-05 SREN1507393-2:2018
i m—
Ll = SR S0 6332:96
12| * Fier pg/l 10 200 SRISO 633296/C91:2008
13| * Mangan. gl <15 50 SHIS063R
14| * Oxidabilitate mg 02/ 0.948 5 SR EN IS0 BIA/.2001

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.rofro/oec.

< sub limita de cuantificare a metodei.
Determinarea pH s-a efectuat la 25°C

Determinarea conductivitatii s-a efectuat la 20°C

Perioada analitica: 23-02-2026 : 23-02-2026

Data emiterii

05-03-2026

Responsabil incercare

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Este interzisa:

- reproducerea partiald sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Validat Manager tehnic

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile
nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Cod RI-7.8-04 Editia 05

Revizia 03/15.01.2025

Exemplar nr.1/ 2

Pagina 1 din 1




