& AQUATIM

LABORATOR CONTROL CALITATE APA
Str. Mistral 1, TIMISOARA

RAPORT DE INCERCARE

NR.5965 eliberat in data 06.11.2020

BENEFICIAR : $.C.AQUA DUMBRAVITA S.R.L
ADRESA : Dumbravia
PROBA PRELEVATA DE: Beneficiar, pe rispunderea acestuia

DATA PRELEVARII: 03.11.2020

LOCUL PRELEVARII : Dumbravita, Statie mic3

acredital pentru
INCERCARE

SR EN ISO'IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11222
TIPUL PROBEI: Apa potabila
CODUL PROBEI: CC 5965
DATA PRIMIRII PROBEI DE APA: 03.11.2020
DATA EFECTUARII INCERCARILOR: 03.10 - 06.11.2020
VOLUM DE PROBA PRELEVAT: 1300 ml pentru incerciri fizico-chimice si 500ml pentru fncercari microbiologice
REZULTATUL INCERCARILOR FIZICO-CHIMICE
Valoare Incertitudinea
Valoare admisi de extinsi U%
I:: PARAMETRU determinati UM ciitre Legea (k=2, nivel de Ii\ﬁ%gl)l]()?AARDIE
) nr.458/2002 incredere 95%)
republicati
. - SRISO 7150-1:2001
1. Amoniu 0,171 mg/l 0,5 PSL-02-01
g - SR EN 26777:2006
2. Nitriti 0,154 mg/l 0,5 PS1-02-02
3 Conductivitate 726 S/em 2500 - SR EN 27888:1997
. electrici (temp.ms.20°C) K PSL-03-07
81 . . - SR ISO 10523:2012
4. pH (temp.mis.23,2°C) unit-pH, 265,595 PSL-03-06
1,76 mmoli/l min.0,89
5. Suma de calciu i ) e - SR ISO 6059:2008
magneziu (9,87) (grade germane) (min.5) PSL-03-03
- 0,206 ; - SREN IS0 7027:2016
6. *Turbiditate UN"E <3 PSL-03-08
SR EN ISO 15586:2004
7. Mangan 9,15 ng/l 50 } PSL-04-01
SRISO
8. Fier total <10 pg/l 200 - 6332:1996/C91:2006
PSL-02-07
- SR ISO 7890-3:2000
3. Nitrai 459 mg/l 30 PSL-02-03
Indice de - SR EN ISO 8467:2001
10. permanganat 0,896 mg/l 3 PSL-01-01
. . . SR EN ISO 7393-2:2002
1L Clor rezidual liber 0,142 mg/l >0,1;<0,5 B PSL-02-08

intocmit,
Responsabil Compartiment
Encerciri fizico-chimice
ing.Adriana Stefanescu

[y




= AQUATIM

Timigoara, Str. Gheorghe Lazdr nr. 11/A, cod 300081+ ted: +40 256 201 370 « fax: +40 256 294 753 » aquatim@aguatim.ro « www.aquatim.ro

Continuare raport incercare

REZULTATUL iNCERCARILOR MICROBIOLOGICE

Valoare admisi
Valosrs de ciitre LL P
Nr. ert. PARAMETRU determinatii UM N METODA DE INCERCARE
nr.458/2002
republicats
Numir de colonii la Nici o modificare SR EN ISO 6222:2004
1. 22°C 0 Nr.UFC/ml anormal PSL-06-01
Numair de colonii la Nici o modificare SR EN ISO 6222:2004
N 37°C 0 HrFCinl anormali PSL-06-01
- MPN/ SR EN ISO 9308-2:2014
3. Bacterii coliforme 0 Yoigil 0 PSL-06-02
S . MPN/ SR.EN ISO 9308-2:2014
4, Escherichia coli 0 100ml 0 PSL-06-02
.. - Nr.ufc/ SR EN ISO 7899-2:2002
5. Enterococi intestinali 0 100 ml 0 PSL-06-04
OBSERVATIE :

*Aceste activitati NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

»<” — limita de cuantificare.

Incertitudinea de mésurare pentru incercarile acreditate va este adusa la cunostintd dac3 aceasta afecteazi conformitatea cu o
limita din specificatie.Se specificd cu “+ ” la valoarea admisa.

Beneficiarul a fost instruit in ceea ce priveste procedura de prelevare.

Prezentul raport de incercare se referd numai la proba de apa supusa incercérii.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral i cu acordul Laboratorului Control Calitate Apa.

Laboratorul se angajeazi si pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute pentru dumneavoastra in conformitate cu

SR EN ISO/IEC 17025:2018. Atunci cind laboratorul este obligat prin lege sau prin dispozitii contractuale si elibereze
informatii confidentiale veti fi informat prin e-mail (cu exceptia cazului in care este interzis prin lege).

Aprobat,
Sef Laborator
Controi Calitate Apa
dr.ing. Diana Landi
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Responsabil Compartiment Incercari Microbiologice
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ntocmit,

Biolog Cilina Vlad

/udl




