MINISTERUL SANATATII sovecliespenins
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS INCTRCARE
300029 TIMISOARA, STR. LENAU NR.10 T
TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667
Cod fiscal: 11292024
Nr. operator de date cu caracter personal-34022
Website: www.dsptimis.ro e-mail dspi.timisi@dsptimis.ro
Laboratorul dumﬁxﬁ@ﬁ in tc Publica | SRENISOAEC 17020208

inatate Publica
Str. Victor Babes nr. 18, Timisoara CERTIFICAT DE ACREDITARE
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Nr.: 1285 / Data receptici: 25.07.2022

Apa analizata: lesire statie tratare clorinata — Monitorizare operationala

Solicitant: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L., str. Petofi Sandor nr. 31, Data recoltarii: 25.07.2022
loc. Dumbravita, jud. Timis Ora recoltarii: 09:30
Ora receptiei: 09:55
Locatia sursei: loc. Dumbravita, jud. Timis Receptionat de: Dr. Muntoiu
Proba recoltata si predata de: Preda lulian Ora punerii in lucru: 11:00
Chitanta nr.: factura nr. 2300 Proba pastrata la: 4° C
Cantitate proba: 500 ml

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

F Parametrul Valoarea Valori aormale conform Legii Metoda de analiza
determinata 45872002 si Legii 974/2004
apa potabila la iesirea din
statia de tratare
1. | Nr. Bacterii coliforme 0/100ml 07100 ml SR EN ISO 9308-1/ A1 2017
PS 06 Acredital RENAR
2. | Nr. E. Coli 0/ 100 ml 07100 ml SR EN IS0 9308-1/ AT 2017
PS ~06_Acreditai RENAR
3. | Nr. Enterococi intestinali 0/100 ml 07100 ml SR EN ISO 7899 -2:2002
. i PS - 07 Acreditat RENAR
4. | Nr. Colonii/ml fa 22 °C Nicio modificare Nicio modificare anormala SR EN ISO 6222:2004
anormala PS- 11 Acreditat RENAR
5.1 Nr. Colonii/ml 1a 37 °C Nicio modificare Nicio modificare anormala SR EN IS0 6222:2004
I anormala PS -11 Acreditat RENAR

Observatii: Proba analizata corespunde microbiologic la parametrii solicitati conform Legii 458/2002 si a Legii

974/2004. o
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Nota : Acest raport a fost eliberal in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba supusa incercarii St
Este interzisd: - reproducerea partiald sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare W oY
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarca raportului de incercare direct pentru certificatea
produselor. Opiniile, coneluziile, nu sunt sub acoperire acreditare RENAR.
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